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Auslauf neu DN1000 um 5 cm tiefer
wie derzeit bestehend DN800.
Entsprechender konstruktiver Eingriff
in best. Bauwerk mit Umbau Gerinne.

Vorstreckung für Regenwasser aus
Richtung Schönfelderstraße.
Anschlusstiefe ca. 1.25 m.
Für tiefere Anschlusshöhe evtl.
Dükerlösung umsetzen!
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Ziegeleistraße 3
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Objekt:
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geändert
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gezeichnet

Plangröße m

Bad Wurzach-Arnach, den

Maßstab:

Anerkannt:

Koordinatensystem in Lage und Höhe:
Gauß-Krüger-Koordinaten UTM-Koordinaten Zone 32 lokale Koordinaten
NN, DHHN12, Status 100/130 NHN, DHHN92, Status 160 NHN, DHHN2016, Status 170

Stadt Weinstadt

Rems-Murr-Kreis

Teilort Beutelsbach

Poststraße / Ulrichstraße

Ertüchtigung RÜ384 + RÜ460

Lageplan
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Entwurfsplanung

PlanungBestand
Kanal

Mischwasserkanal
Regenwasserkanal
stillgelegt

Versorgungsleitungen

Gasleitung

NW-Ltg, außer Betrieb (a.B.)

Strom NS-Kabel
Strom MS-Kabel, außer Betrieb (a.B.)

Strom BL-Kabel

Strom MS-Kabel

Fernmeldekabel

Strom BL, außer Betrieb (a.B.)

Strom NS-Kabel, außer Betrieb (a.B.)

Strom Hausanschlußltg, außer Betrieb (a.B.)
Strom Hausanschlußltg.

Anschlußleitung

Hauptleitung

Wasser

Telekomkabel

Strom NS-Kabel, Freileitung


